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Le 19 septembre 2013

Aux parents
Aux directions d'établissement
A tout le personnel de la CSBE

OBJET : DEPISTAGE DU RADON A LA CSBE

Madame,
Monsieur,

MISE EN SITUATION

En octobre dernier, nous avisions les parents et tout le personnel de la commission scolaire que nous allions
procéder au dépistage du radon dans nos établissements. L'opération de dépistage a donc débuté en décembre
2012 par la mise en place de dosimétres. La localisation des dosimétres a été faite selon un protocole préétabli.
Nous avons attendu trois mois, jusqu'en mars 2013, avant de recueillir les dosimétres pour les faire analyser par un
laboratoire spécialisé. Les résultats nous sont parvenus durant le printemps et I'été 2013, et depuis juillet, nous
possédons I'ensemble des résultats de chaque lieu investigué. Comme indiqué dans notre communication du mois
d'octobre demier, nous sommes maintenant en mesure de transmettre les résultats aux utilisateurs des batiments en
cause et de répondre aux préoccupations des gens et de préciser les travaux correctifs qui seront effectués.

QU’EST-CE QUE LE RADON

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient de la degradation de I'uranium présent partout, mais de
facon non uniforme dans la crolite terrestre. Le radon peut s'accumuler dans les batiments par le sous-sol. Une
exposition & des concentrations élevées de radon pendant plusieurs décennies augmente le risque de développer un
cancer du poumon.

RESULTATS

Lors de cette opération, nous avons ciblé 73 batiments et installé 1 445 dosimétres dans différents locaux. Nous
vous présentons ici les résultats en bloc représentant les trois strates de mesure qui nécessitent des délais
d'intervention spécifiques a chacun.

Les résultats obtenus ont révélé que 59 des 73 batiments investigués, soit 81 %, présentent des mesures de radon
inférieures a la directive de Santé Canada de 200 Bg/m?. Par contre, 14 de ces 73 batiments, soit 19 %, présentent
une ou des mesures de radon supérieures a la directive de Santé Canada. De ces 14 batiments, 12 soit 16 % de
l'ensemble ont des mesures de radon qui ont plus de 200 Bg/m? et de moins 600 Bag/m?. Deux batiments, soit 3 %,
ont présenté des mesures de 600 Bg/m? et plus. Les délais prescrits par Santé Canada pour effectuer les corrections
selon la concentration de radon sont indiqués au tableau suivant ainsi qu'un résumé des résultats.



TABLEAU

. | Temps recommandé
Concentration de radon | P

. Nombre de batiments w % des batiments
| pour la correction
<200 Bq/m? ' Aucune correction requise - 59 béatiments / 73 81%
Entre 200Bq/m*et | Moins de deux ans 12 bétiments / 73 16 %
600 Bq/m? j ‘
>600Bq/m? ‘ Moins d'un an 2 bétiments / 73 j 3%
PLAN D'ACTION

Pour les situations ou nous avons 600 Bg/m? et plus

Santé Canada nous demande d'intervenir & I'intérieur de la premiére année ol nous avons constaté un dépassement
de 600 Bg/m® dans un batiment. A la suite de notre depistage, les deux écoles qui nécessitent des interventions
rapides sont :

= Ecole Arc-en-ciel de Saint-Camille
= Ecole Rayons-de-Soleil de Saint-Magloire

Nous entreprendrons des travaux correctifs dés cet automne afin de rectifier la situation. Ceci nous permettra
d'effectuer une nouvelle lecture en période hivernale.

Pour les situations ou nous avons entre 200 Bq/m? et 600 Bg/m?

Pour les bétiments ayant obtenu une lecture dans cette tranche, nous devons intervenir dans les deux prochaines
années. Dans ce groupe de mesure, nous avons identifié deux catégories qui se démarquent. Dans la premiére,
nous avons les batiments ou plus de 10 % du nombre de dosimétres installés, dans un batiment en question, ont
donné des mesures entre 200 et 600 Bg/m?. Dans la seconde, il s'agit des batiments ol 10 % et moins du nombre de
dosimétres installés ont donné des mesures entre 200 et 600 Bqg/m?.

Nous avons identifié huit établissements qui font partie de la premiére catégorie et qui nécessiteront des
interventions dans un délai de moins de deux ans. Il s'agit des batiments suivants :

Atelier Sartigan de Saint-Georges

Ecole des Bois-Francs de Saint-Théophile

Ecole Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoit-Labre
Ecole du Petit-Chercheur de Sainte-Rose-de-Watford
Ecole Petite-Abeille de Saint-Cyprien

Ecole Notre-Dame de Saint-Elzéar

Ecole De Léry de Beauceville

Edifice Beaudoin de Saint-Georges

Pour ces batiments, nous effectuerons des correctifs dés cet automne afin de rectifier la situation. Nous effectuerons
également de nouvelles lectures aprés les correctifs afin de nous assurer que les travaux effectués ont corrigé la
situation.



Relecture

Nous avons également quatre autres écoles qui figurent dans la deuxiéme catégorie des 200 & 600 Bg/m? ol nous
allons effectuer une relecture dans les locaux concernés seulement puisque nous avons moins de 10 % des
dosimetres installés dans tout le batiment qui ont indiqué un dépassement de 200 Bg/m?. Cette situation pourrait &tre
le résultat d'un défaut dans le dosimétre, d'autant plus que trois de ces locaux sont situés dans des batiments
ventiles mécaniquement. Cette relecture s'effectuera durant I'hiver 2014. Les batiments touchés sont les suivants :

= Polyvalente de Saint-Georges

Siége social (1925) de Saint-Georges
CIMIC, Saint-Georges

Ecole des Sommets de Saint-Zacharie

Comme le délai d'intervention pour ce niveau de lecture est de deux ans et moins, nous considérons que si nous
devons intervenir a la suite de cette relecture, nous pourrons le faire & l'intérieur du délai prescrit par Santé Canada.

Pour les situations ol nous avons 200 Bg/m?® et moins
Considérant que les lectures de radon qui sont sous les 200 Bq/m?® respectent les recommandations de Santé
Canada, aucun travail correctif ne sera effectué dans les 59 autres batiments de la commission scolaire.

TRAVAUX DE CORRECTIONS POSSIBLES

En ce qui concemne les travaux de correction, nous devons faire une analyse individuelle de chaque batiment afin de
trouver la ou les meilleures mesures a prendre. Régle générale, nous pourrons effectuer une ou plusieurs des
modifications suivantes dans un batiment :

e colmater les fissures, ouvertures et autres entrées de service qui traversent la dalle sur sol ou le mur de
fondation et qui sont en contact avec le sol;

e installer un tuyau de PVC a travers la dalle de béton du sous-sol et aspirer & ['aide d'un ventilateur le radon
pour |'évacuer vers |'extérieur;

e ajouter un systeme d'échangeur d'air dans les vides sanitaires.

VALIDATION APRES TRAVAUX

Aprés les travaux de correction, nous effectuerons une nouvelle lecture du radon aux endroits ol le niveau de radon
était trop élevé afin de valider I'efficacité des mesures correctives. Nous informerons les utilisateurs concernés des
nouveaux résultats dés qu'ils seront connus.

CONCLUSION

Ce premier exercice de mesurage nous a permis d'avoir une bonne connaissance de la présence du radon dans nos
établissements. Avec ces données, nous serons en mesure d'intervenir adéquatement dans les batiments
problématiques. Comme mentionné ci-haut, nous interviendrons dés cet automne dans les écoles Arc-en-ciel de
Saint-Camille et Rayons-de-Soleil de Saint-Magloire ainsi que dans les huit autres batiments identifiés comme
problématiques. Les relectures nécessaires pour confirmer ou infirmer les premiéres lectures, ou pour valider la
réussite des interventions seront effectuées a I'hiver 2014. Nous estimons recevoir ces nouveaux résultats du
laboratoire & I'été 2014 ce qui nous permettrait de communiquer les résultats aux personnes concernées a I'automne
2014. Avec cet échéancier, nous sommes assurés que nous serons en mesure de rectifier la situation dans
I'ensemble de nos bétiments, et ce, a I'intérieur des délais de correction prescrits par Santé Canada.



Il est important de rappeler que toutes ces mesures sont prises & titre préventif. En effet, selon les experts de Santé
publique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cette situation, car seule une exposition continue & des concentrations
élevees de radon dans I'air intérieur d'un béatiment pendant plusieurs années représenterait un risque pour la santé.
De plus, la commission scolaire affirme qu'elle effectuera les travaux requis pour corriger la situation.

Pour obtenir des renseignements sur les aspects santé liés au radon, veuillez contacter
Direction de la santé publique de Chaudiére-Appalaches
Téléphone : 418 389-1520
Télécopieur : 418 389-1525

Vous pouvez également consulter les sites Internet suivants :

e Institut national de santé publique du Québec : http://www.inspg.qgc.ca/radon
e Ministere de Ia, Santé et des Services sociaux : http://www.msss.gouv.qc.ca/radon
e Ministére de I'Education, du Loisir et du Sport : www.mels.gouv.gc.ca/radon

Nous espérons que ces précisions sauront répondre & vos attentes. Si vous souhaitez obtenir plus d'information,
n’hesitez pas a contacter le directeur du Service des ressources matérielles au 418 228-5541, poste 2700.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général, Le directeur
du Service des ressources matérielles,

Normand Lessard éc: /
¢. ¢. M. Donald Busque, directeur du Service des ressources humaines

NL/RRAI
Mme Brigitte Bilodeau, présidente, Syndicat de I'enseignement de la Chaudiére (CSQ)
Mme Sylvie J. Nadeau, présidente, Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSQ)
M. Marc Bemnier, président, Syndicat du personnel professionnel de 'éducation Chaudiére-Appalaches
(SPPECA) (CSQ)




